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� PŘÍKLADY DISPOZICE plynové kotelny III. kategorie 
   a) se dvěma kotli s atmosférickými hořáky 

  

 

K – plynový kotel 

KO – komín 

H – hořák 

V – větrací otvor 

E – expanzní nádoba 

TZ – zásobník teplé vody 

R/S – rozdělovač a sběrač 

  

 

� DOPORUČENÉ  DISPOZIČNÍ ZÁSADY plynové kotelny III. kategorie 
 

 

 
 

Plynový 
Kotel 2 

Plynový 
Kotel 1 

600 
(500) 300 

1000 (800) 

300 

1200 (1000) 

KOMÍNOVÝ PROSTOR 

Společný komín 
Větrací 
otvor 

Zásobník 
TV 

600 
(500) 

OBSLUŽNÝ PROSTOR 

KOTLOVÝ PROSTOR 

1200 900 
 

(1970) 

Větrací 
otvor 

Rozdělovač/sběrač 

ÚNIKOVÝ PROSTOR 1000 (800) 

PROSTOR pro rozdělovač/sběrač 
25cm délky na jednu větev 

Expanze 

300 

OBSLUŽNÝ PROSTOR 

HP
Razítko


